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Gebruikerhandleiding L4 ES 
 
Bedoeld gebruik 
De L4 ES is een adsorptiedroger met luchtgekoelde condensor, ontwikkeld en bestemd voor 
ontvochtiging in de bouw en droging van waterschade en is zeer praktisch voor gebruik in situaties 
waar het moeilijk is met een normale adsorptiedroger vocht uit de lucht te onttrekken.  

Met behulp van het adsorptieprincipe werkt de L4 ES ook bij lage temperaturen en door condensatie 
in de luchtgekoelde condensor wordt de ruimte voorzien van maximaal 400 W extra warmte. 

Via het bedieningspaneel kan de gebruiker van de L4 ES de specifieke taak optimaliseren, de 
capaciteit en volume instellen, de ventilator bedienen, als ook de ingebouwde of externe sensoren 
instellen voor relatieve vochtigheid of temperatuur voor het beoogde doel en dat bij een zo laag 
mogelijk energieverbruik. De L4 ES kan ook worden gebruikt in een netwerk en is voorbereid op 
bediening en monitoring op afstand. Verder heeft het een ingebouwde pomp, geïntegreerde slang- 
en kabelopberger, evenals flexibele voetjes die het vloeroppervlak beschermen en tegelijkertijd het 
apparaat stapelbaar maken. Het robuuste ontwerp zorgt voor een lange levensduur.  

Naast het drogen van ruimtes kan de L4 ES ook in combinatie met turbines worden gebruikt voor het 
drogen van gelaagde constructies met geforceerde lucht of vacuümdrogen.  

 
Kenmerken: 

• Energiezuinig • Onderhoudsvrij 
• Hoog capaciteitsniveau • Digitale interface met netwerkfunctie 

• Robuust • Geluidsarm 
• Laag gewicht • Energie en tijdmeter – resetbare 

bedrijfsduur 
• Makkelijk te vervoeren • Stapelbaar 
• Ergonomisch • Zeer compact 

 

 

Controle bij aflevering  
De levering van de L4 ES bestaat uit de volgende onderdelen:  

Droger L4 ES 1 x 
Extra procesluchtfilter naast die in de droger 2 x 
Handleiding 1 x 
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Productierichtlijn 
De apparaten uit de L4 ES-serie hebben een CE-markering.  

Beperking van aansprakelijkheid 

• Onjuiste installatie en/of onjuist gebruik kan eigendommen beschadigen en tot letsel leiden. 
• De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of letsel als gevolg van het niet 

opvolgen van deze instructies, het gebruik van het apparaat voor andere dan de beoogde doeleinden 
of het niet in acht nemen van deze waarschuwingen. Dergelijke schade, letsel of aansprakelijkheid 
wordt niet gedekt door de productgarantie. 

• De productgarantie dekt geen verbruiksartikelen of normale slijtage.  
• De koper is verantwoordelijk voor het controleren van het product bij aflevering en vóór gebruik om 

er zeker van te zijn dat het in goede staat verkeert. De productgarantie dekt geen schade als gevolg 
van het gebruik van defecte producten.  

• Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat mogen uitsluitend worden doorgevoerd na schriftelijke 
toestemming van Corroventa Avfuktning AB. 

• Het product, de technische gegevens en/of de installatie- en gebruiksaanwijzingen kunnen zonder 
kennisgeving worden gewijzigd.  

• Deze gebruikershandleiding bevat informatie die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele 
eigendomswetten. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, opgeslagen in 
een zoeksysteem of verzonden naar derden in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Corroventa Avfuktning AB. 

 

Eventuele opmerkingen over de inhoud van dit document kunnen worden gericht aan: 

Corroventa Avfuktning AB  Tel: +46 (0)36-37 12 00 
Mekanikervägen 3   E-mail: mail@corroventa.se 
SE-564 35 Bankeryd    
ZWEDEN 
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 Veiligheidsinformatie 

De apparatuur kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met 
verminderde fysieke of mentale capaciteiten of onvoldoende ervaring, op voorwaarde dat ze 
instructies en informatie hebben gehad over het veilige gebruik van de apparatuur veilig en dat ze de 
risico's in verband daarmee begrijpen.  

Het is kinderen niet toegestaan met de apparatuur te spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder 
toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen. Elektrische installaties die worden aangelegd in 
samenhang met de installatie van de L4 ES moeten conform plaatselijke en landelijke voorschriften 
worden uitgevoerd door een vakman. 

Bovendien moeten de volgende waarschuwingen en instructies worden gelezen en opgevolgd: 

1. De droger is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. 
2. De droger mag niet worden ingeschakeld voordat de installatie is voltooid in overeenstemming met deze 

handleiding. 
3. De droger mag niet worden afgedekt, omdat dit kan leiden tot oververhitting en brand. 
4. De droger mag niet worden gebruikt als werktafel, bok of kruk.  
5. De droger is niet bedoeld om op te staan of op te klimmen.  
6. Gebruik de droger nooit zonder het filter te installeren, aangezien dit de droger kan beschadigen. Zorg dat het 

filter schoon is. Een verstopt filter kan tot oververhitting van het apparaat leiden. 
7. Zorg dat de droger geen alkalische chemicaliën of organische stoffen met een hoog kookpunt aanzuigt, zoals olie, 

vet, oplosmiddelen, boracol en dergelijke. Dat kan de rotor onherstelbaar beschadigen. 
8. De droger mag niet worden gebruikt in ruimten waar explosieve gassen kunnen ontstaan. 
9. Steek geen voorwerpen in inlaatrooster of uitblaasopening, omdat dit tot schade aan de droger en letsel bij 

mensen kan leiden. 
10. Plaats de droger op een stevige en vlakke ondergrond, zodat hij niet kan omvallen. 
11. Houd kinderen, dieren en omstanders weg van de werkplek.  
12. Neem contact op met de leverancier als de droger kapot is of als de stekker of het elektriciteitssnoer beschadigd 

is. Voer zelf geen reparaties uit als u de opleiding van de leverancier niet hebt gevolgd.  
13. Let erop dat het elektriciteitssnoer niet beschadigt. Het snoer mag niet in contact komen met water of over 

scherpe randen lopen.  
14. Draag of trek de droger nooit aan het snoer. 
15. Het gebruik van elektrische apparatuur in een vochtige of natte omgeving kan gevaarlijk zijn. Laat de droger niet 

lopen als deze in het water staat.  
16. De droger mag uitsluitend worden aangesloten op een geaard stopcontact met de spanning zoals aangegeven op 

het typeplaatje. 
17. Het wordt aanbevolen een aardlekschakelaar te gebruiken om het risico op elektrische schokken te 

minimaliseren. 
18. De elektrische delen van de droger mogen niet in aanraking komen met water. Gebeurt dat toch, zorg dan dat 

deze goed droog zijn voordat de droger opnieuw wordt gebruikt. 
19. Open de droger nooit zonder er eerst voor te zorgen dat de droger spanningsloos is. 
20. Reparaties en onderhoud aan het elektrische systeem van de droger mogen uitsluitend worden uitgevoerd door 

gekwalificeerde elektriciens. 
21. De droger mag nooit worden gebruikt in combinatie met andere accessoires dan de accessoires die vermeld 

staan in deze handleiding of die specifiek door Corroventa Avfuktning AB zijn goedgekeurd. 

Neem contact op met de leverancier van deze droger voor verdere adviezen over veiligheid en 
gebruik van het product. 
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Relatieve vochtigheid en het effect daarvan op materialen 
Lucht bevat altijd in meer of mindere mate vocht. Dat is pas met het blote oog zichtbaar als het in de 
vorm van kleine waterdruppels neerslaat, bijvoorbeeld op een oppervlak van metaal of glas. Maar al 
voordat je het kunt zien, veroorzaakt vocht problemen doordat het invloed heeft op materialen en 
productieprocessen en corrosie en de groei van micro-organismen veroorzaakt. 

De vochtigheid van de lucht wordt dikwijls gemeten en aangegeven in relatieve vochtigheid (% RV). 
Dat is een maat voor de hoeveelheid water in de lucht ten opzichte van de hoeveelheid die deze 
maximaal kan bevatten bij een bepaalde temperatuur en druk. Hoe hoger de temperatuur, des te 
meer water de lucht kan bevatten, maar het is uiteindelijk de relatieve luchtvochtigheid die telt en 
die gecontroleerd moet worden om corrosie of schimmelgroei te voorkomen. 

Bij een RV van 100% is de lucht verzadigd en valt het vocht in de vorm van kleine waterdruppeltjes. 
Staal corrodeert bij een RV van 60% en bij een RV van 70% bestaat er gevaar op schimmel. Een 
vuistregel is dat een RV van 50% voor de meeste materialen een goed klimaat is. 

 

Hoe selecteer je de ontvochtigingstechnologie voor een bepaalde situatie 
Het adsorptieprincipe heeft het voordeel dat het niet dezelfde temperatuurafhankelijkheid heeft als 
een condensatiedroger. Adsorptie werkt ook ver beneden het vriespunt, terwijl de capaciteit van de 
condensatiedroger sterk afneemt bij afnemende temperatuur, wat wordt geïllustreerd in de grafiek 
hieronder links. 

Een adsorptiedroger met luchtgekoelde condensor zoals de L4 ES overbrugt deze eigenschappen 
door binnen een groot gebied te werken, inclusief het primaire gebied van de condensatiedroger. 
Met andere woorden, het is de beste optie voor het drogen van een ruimte bij lage temperaturen, 
ideaal bij noodsituaties en ontvochtiging van gebouwen. 

Als algemene tip bij het kiezen van de techniek voor de betreffende situatie kan gesteld worden dat 
adsorptie de eerste keuze is voor het drogen van onverwarmde ruimtes of als materiaal moet 
worden gedroogd. Dit laatste wordt gerechtvaardigd doordat de adsorptiedroger droge lucht 
produceert, d.w.z. een groter verschil geeft tussen het vochtgehalte van de inkomende en uitgaande 
lucht berekend in gram per kubieke meter (ΔX), wat te zien is aan de hand van de grafiek 
rechtsonder en die doorslaggevend is voor de droogtijd. Gelaagde constructies worden gedroogd 
door het geïnstalleerde apparaat in combinatie met een turbine voor vacuümdrogen of drogen met 
geforceerde lucht. 
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Condensatiedrogers worden, zoals in de bovenstaande grafiek, gebruikt in warme en vochtige 
omstandigheden als het drogen van een ruimte het doel is. 

Zo werkt de droger 
De L4 ES is een adsorptiedroger met ingebouwde luchtgekoelde condensor waar gekoelde lucht uit 
de omgeving doorheen stroomt, aangedreven door de proces/gekoelde luchtventilator. 

Het gebruikte droogmiddel in de L4 ES is silicagel dat een bijna oneindig aantal malen opnieuw kan 
worden geregenereerd. Silicagel is een kristal met talrijke microscopisch kleine poriën die het totale 
oppervlak erg groot maken. Eén gram heeft een actief oppervlak van 500 tot 700 m2. Het is erg 
krachtig en kan een hoeveelheid water tot 40% van zijn eigen gewicht opnemen. Het is niet in water 
oplosbaar en kan daarom niet worden weggespoeld of meegevoerd door de passerende lucht.  

 Het ontvochtigingsproces 
Het droogmiddel wordt geplaatst in een rotor (1). De te drogen lucht wordt via de inlaat (2) met 
behulp van een proces/koelluchtventilator (3) naar binnen gezogen.  

De lucht passeert vervolgens de droogrotor, waarna de gedroogde lucht via de drogeluchtuitlaat (4) 
naar de ruimte gaat die droog moet worden gehouden. De rotor heeft axiaal gerichte luchtkanalen 
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voorzien van een zeer actief droogmiddel, silicagel, gebonden in een keramische structuur. De axiaal 
gerichte luchtkanalen in de rotor zorgen voor een laminaire stroming met minimale drukval. 

De rotor wordt aangedreven door een aandrijfmotor (5) en een aandrijfriem (6). Het vocht dat  
wordt geadsorbeerd in de rotor wordt verdreven doordat een klein deel van de proceslucht wordt 
verwarmd door de warmte-unit (7) en vervolgens een kleiner deel van de rotor passeert, die aldus 
wordt geregenereerd en gereinigd door het tegenstroomprincipe.  

De vochtige lucht wordt via de uitlaat (8) afgevoerd en naar de luchtgekoelde condensor (9) geleid, 
waar deze door lucht uit de omgeving wordt gekoeld en als onderdeel van nieuwe proceslucht weer 
aan de droger wordt toegevoerd. Het condenswater in de condensor loopt naar beneden in de 
onderste bak (10) en wordt afgevoerd door middel van de ingebouwde pomp (11). 

De bak is voorzien van een overloopbeveiliging (12) die het apparaat uitschakelt als het 
condenswater niet wordt afgevoerd. De elektronische besturing (13) bevindt zich in de deksel. De L4 
ES is ook uitgerust met een aansluiting voor koellucht (14). De koellucht zorgt ervoor dat de 
gekoelde luchtstroom over de luchtgekoelde condensor stroomt en de uitlaat maakt het mogelijk 
om een slang aan te sluiten om de koellucht af te voeren. Als er tijdens het droogproces onderdruk 
moet worden gecreëerd, is dit een energiezuinige manier om de koellucht naar buiten te leiden. De 
gekoelde luchtstroom / De koelluchtuitlaat moet altijd volledig open zijn.   
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Productoverzicht 
De onderstaande afbeeldingen toont de L4 ES met alle externe onderdelen en bedieningen.   

 

 

            

 

 

 

                                                          

  

                                           

 

               

   

Inklapbaar handvat 
met geïntegreerde 
kabelopberger 

 

Bedieningspaneel 

 
Drogeluchtuitlaat met 
klep 
2 x 100 mm 
2 x 50 mm  

 

Proces/koelluchtinlaat 
met filter 

 

Duurzame voetjes 

 

 

 

 

Schakelaar 

Bedieningspaneel 

Systeemapparaat 

 

Koelluchtuitlaat 

 

 

 

 

Afvoerslang 
condensvocht 

 

 

 

 

Wielen met rollagers 
(alleen L4 ES HPW) 

 

 

 

 

Inklapbaar draaghandvat 
/ manoeuvreerhandvat 
(Alleen L4 ES HPW) 
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Installatie 
Plaats de L4 ES op een vlakke en horizontale ondergrond, zodat deze niet kan omvallen en schade 
aan het apparaat, andere eigendommen of personen kan veroorzaken.  

De L4 ES is zeer snel en eenvoudig te installeren en daardoor bijvoorbeeld geschikt voor gebruik in 
noodsituaties om snel ter plaatse te zijn. Het wordt zo in de te drogen ruimte geplaatst dat de beste 
luchtcirculatie wordt verkregen. Hoe beter de luchtcirculatie in de ruimte, hoe beter en sneller de 
droging verloopt. De droger produceert 400 m³ droge lucht per uur en omdat de lucht 1,5 to 2 keer 
per uur ververst moet worden, is het apparaat geschikt voor ruimtes met een volume tot 300 m³. 

Plaats het apparaat niet dichter dan 0,5 tot 1,0 meter van de muur, aangezien dit de luchtstroom 
onnodig kan belemmeren. Op de aansluitingen voor droge licht kunnen slangen worden aangesloten 
om tegelijk meerdere ruimtes te drogen of om de droge lucht verder te verdelen. 

Als er in de te drogen ruimte onderdruk nodig is, kan een slang worden aangesloten op de 
aansluiting voor de koellucht die uit de ruimte wordt geleid. Deze lucht is onverwarmd en zorgt zo 
voor een energiezuinige manier om onderdruk te creëren. Zorg ervoor dat de aansluiting van de 
koellucht niet wordt geblokkeerd. 

Zoals bij alle ontvochtiging, is het belangrijk dat de L4 ES wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de 
te drogen ruimte goed wordt omsloten en afgezet. Alle deuren en ramen naar de ruimte moeten 
worden gesloten en als die er niet zijn, gebruik dan plastic zeilen of een andere tijdelijke oplossing. In 
een kleine ruimte is het belangrijk om te onthouden dat het apparaat tot 1,7 KW warmte kan 
produceren, wat, afhankelijk van de situatie, snel kan leiden tot een grote temperatuurstijging en 
dus een afnemende capaciteit van het apparaat. Optimale prestaties worden bereikt tussen 0 en 
25°C.  

Bij het drogen van hout of in andere situaties waar het risico bestaat dat de droging te snel of bij een 
te lage relatieve luchtvochtigheid optreedt, kan de L4 ES worden gebruikt met de ingebouwde 
hygrostaat of met een externe hygrostaat, die als accessoire verkrijgbaar is. Met de hygrostaat stelt 
u een drempelwaarde in voor de relatieve luchtvochtigheid waarbij het apparaat uitschakelt en stopt 
met ontvochtigen. Als de luchtvochtigheid in de kamer opnieuw stijgt, start het apparaat 
automatisch. 

De condenswaterslang van het apparaat wordt naar een riool, afvoerputje, gootsteen, toilet of iets 
dergelijks geleid. De ingebouwde pomp kan het water tot wel vijf meter omhoog stuwen, waardoor 
de afvoer hoger kan liggen dan het apparaat. 

 

 

Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0°C, omdat het 
condenswater dan kan bevriezen en de ingebouwde pomp kan beschadigen. 
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• Operationeel bereik vochtigheid: RV 20-100 %  
• Bedrijfstemperatuurinterval: +0°C tot +30°C 
• Indien opgeslagen in koude omstandigheden, laat de droger eerst de omgevingstemperatuur 

bereiken alvorens deze te starten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Installatie in het kort (zie ook pagina 10, Overzicht, bediening en aansluitingen): 

• Plaats de droger zo in de te drogen ruimte dat er een goede luchtcirculatie ontstaat. 
• Plaats het apparaat niet dichter dan 0,5 tot 1,0 meter van een muur, dit kan de luchtstroom 

onnodig belemmeren.  
• Gebruik indien nodig slangen naar de aansluitingen voor droge lucht om de lucht te 

verdelen. 
• Zorg ervoor dat de droger op een stevige en vlakke ondergrond staat, zodat deze niet kan 

kantelen. 
• Leid de condenswaterslang naar een geschikt afvoerpunt. De pompmodule kan een stijging 

van maximaal vijf meter aan. Zorg dat de slang niet bekneld raakt en dat deze vrij is, zodat 
het water onbeperkt kan stromen 

• Sluit de kabel aan op een 1 fase 230 V stopcontact met een zekering van 10A of maximum 
16A. Omdat het apparaat voornamelijk wordt gebruikt in vochtige of natte ruimtes, wordt 
het gebruik van een aardlekschakelaar sterk aanbevolen. 

• Start het apparaat met de schakelaar. Als het display oplicht en het eerste scherm verschijnt, 
drukt u op Start of Hervatten. 

• Bij het drogen van hout, of in andere situaties waar het drogen niet te snel mag plaatsvinden 
of bij een te lage relatieve luchtvochtigheid, mag het drogen niet continu plaatsvinden, de 
regelstand (MAN-handmatige stand) mag niet worden gekozen. 

• Controleer of de rotor draait door in de uitlaten voor droge lucht te kijken voordat u de 
droger achterlaat, voel of er lucht uit zowel de uitlaat voor droge lucht als koele lucht komt 
en of de droge lucht warmer aanvoelt dan de omgeving. Controleer dit laatste bij de 
bovenste uitlaten die zich het dichtst bij de kap van de warmte-unit op het inzetstuk van de 

 

Het apparaat moet zowel tijdens het vervoer als tijdens inbedrijfstelling rechtop staan. 
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rotor bevinden. Houd er rekening mee dat bij gebruik van een hygrostaat de richtwaarde 
mogelijk een tijdje moet worden verlaagd om de ontvochtiging te starten - anders werken 
de warmte-unit en de rotor niet en wordt de lucht niet warm.   
Zorg er, ongeacht het toepassingsgebied, voor dat niet alle uitlaten voor droge lucht 
tegelijkertijd worden gesloten en dat de uitlaten voor de koellucht niet worden geblokkeerd. 
 
 
 

 

Om te voorkomen dat er condenswater op de 
vloer of bij transport wordt gemorst, moet bij 
het beëindigen van de werkzaamheden het 
resterende condenswater uit de condensor 
worden weggepompt. Laat de schakelaar in 
de ON-stand staan en stop het apparaat door 
op "Stop" op het bedieningspaneel te 
drukken. Het apparaat draait dan in een na-
koelmodus, de ventilator en pomp blijven 
120 seconden draaien voordat het apparaat 
uitschakelt. Het apparaat kan op eenvoudige 
wijze worden gekanteld. 
 

 

 

 

  

 

 

Het apparaat moet zowel tijdens het vervoer als tijdens inbedrijfstelling rechtop staan. 
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Vervoer 
Zet de droger tijdens het vervoer vast. 

Als het apparaat tijdens het vervoer is omgevallen, moet het tenminste 30 minuten rechtop staan 
voor de inbedrijfstelling. 

 

Opslag 
De L4 ES kan, zoals hieronder afgebeeld, worden opgeslagen bovenop elk ander apparaat, wat een 
besparing op vloeroppervlak oplevert.  Het apparaat moet altijd rechtop en in een vorstvrije ruimte 
worden opgeslagen. 
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Droogmethoden 
Hieronder worden de beginselen beschreven van de verschillende droogmethoden die kunnen 
worden toegepast met de L4 ES en aanvullende producten uit de productportfolio van Corroventa. 
De beschrijvingen zijn slechts een overzicht, en in geval van twijfel over hoe een bepaalde situatie 
moet worden aangepakt, dient u een specialist in ontvochtiging te raadplegen. 

Algemeen drogen, ruimte ontvochtiging 
Zoals bij al het drogen, ongeacht type, model of apparaat, is het belangrijk om de te drogen ruimte 
goed af te dichten zodat het proces zo snel en energie-efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. 
Ramen en deuren moeten gesloten zijn en bij afwezigheid van dergelijke afsluiters moet plastic folie 
of ander tijdelijk afdichtingsmateriaal worden gebruikt.  

Dicht in geval van beperkte en lokale schade bij voorkeur af met plastic folie en gebruik een slang om 
de droge lucht onder de folie te leiden. Laat openingen aan de randen waar de lucht kan 

ontsnappen. Deze versnelt het proces en verbruikt minder energie.  

 

 

  

DEK LOKALE BESCHADIGINGEN TIJDENS HET DROGEN AF MET PLASTIC OM DE 
DROOGSNELHEID TE VERHOGEN EN HET ENERGIEVERBRUIK TE VERMINDEREN. 
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Drogen van zwevende en balkenvloeren 
Voor zwevende en balkenvloeren en met gemakkelijk te drogen isolatie, bijvoorbeeld glaswol, kan 
de L4 ES worden gebruikt met een hogedrukventilator zoals de HP2000 volgens onderstaande 
afbeelding. Bedenk dat de capaciteit van deze ventilator veel groter is dan die van de droger en laat 
de ventilator daarom "de slechte lucht aanzuigen". Onderstaande afbeelding laat zien dat de droge 
luchtslang aan de rechterkant van de droger niet direct op de ventilator is aangesloten, maar ernaast 
is geplaatst. Op deze manier kan de ventilator voldoende lucht aanzuigen zonder overtollige lucht 
door de droger te trekken, wat de functie en efficiëntie beïnvloedt.  

 

 

 

  

BALKENVLOER DROGEN MET EEN VENTILATOR. LET OP: DE DROGER AAN DE 
RECHTERKANT IS NIET RECHTSTREEKS OP DE VENTILATOR AANGESLOTEN. DE 
DROGELUCHTSLANG IS ALLEEN VLAK BIJ DE VENTILATOR GEPLAATST. 
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Vacuümdrogen 
Gebruik bij het vacuümdrogen van gelaagde constructies de L4 ES samen met een turbine volgens 
onderstaande afbeelding. Sluit de turbine of turbines zo aan dat ze via de slangen, de 
waterafscheider en het filter lucht uit de gelaagde structuur trekken en vervolgens de lucht via de 
slang naar de omgeving afvoeren. Plaats de droger in de ruimte en leid de afvoerslang van het 
condensvocht de ruimte uit. Op deze manier zuigt de turbine droge lucht in de gelaagde structuur. 
Zo kreeg deze methode zijn naam. 

Het gebruik van een waterafscheider is cruciaal om te voorkomen dat water de turbine in wordt 
gezogen en de motor beschadigt. 

 

  
VACUÜMDROGEN. DE DROGER DROOGT DE LUCHT IN DE RUIMTE EN DE TURBINES ZUIGEN 
LUCHT UIT DE GELAAGDE CONSTRUCTIE, WAARDOOR ER DROGE LUCHT NAAR BENEDEN 
WORDT INGEZOGEN. 
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Drogen met geforceerde lucht 
Gebruik bij het drogen met geforceerde lucht de L4 ES samen met een turbine volgens onderstaande 
afbeelding. Drogen met geforceerde lucht gaat twee tot vier keer sneller dan vacuümdrogen en is 
daarom de eerste keuze voor een gelaagde structuur, mits er geen obstakels zijn. 

 

DROGEN MET GEFORCEERDE LUCHT. DE TURBINE WORDT GEVOED MET DROGE LUCHT UIT 
DE DROGER EN DRUKT HET IN DE GELAAGDE CONSTRUCTIE. 

 

Bij het drogen met geforceerde lucht wordt de droge lucht van de L4 ES naar een turbine geleid die 
de lucht vervolgens in de gelaagde constructie perst. De warme en droge lucht gaan zo door de 
constructie wat resulteert in een stijging van de temperatuur, waardoor het droogproces wordt 
versneld. Vochtige en koele lucht dringt via de spleten tussen vloer en muur of via geboorde gaten 
de ruimte in en wordt vervolgens als proceslucht weer in de droger gezogen.  

Voordat drogen met geforceerde lucht wordt toegepast, zal eerst met vacuümdrogen eventueel vrij 
stromend water moeten worden afgevoerd om te voorkomen dat dit naar andere delen van de 
constructie wordt gedreven.  

Bij het drogen met geforceerde lucht kunnen er deeltjes/vezels uit de gelaagde constructie 
vrijkomen en in de binnenlucht terechtkomen. Als dit een potentieel probleem is, moet een andere 
methode worden toegepast. 
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Het gebruik van de L4 ES, menu’s en bediening 
 

De L4 ES is voorzien van een eenvoudig te begrijpen gebruikersinterface met een display en vijf 
drukknoppen. De twee grotere knoppen aan beide zijkanten van het display worden gebruikt om 
door de verschillende menu's te bladeren en deze te selecteren. Deze knoppen zijn uitsluitend 
bestemd voor navigatie, er kunnen geen wijzigingen mee worden doorgevoerd in de instellingen. 

De drie kleinere knoppen worden gebruikt voor het selecteren en bewerken, waarbij de functies 
altijd als tekst onderin het scherm worden weergegeven. In het hoofdmenu wordt de linkerknop 
Home genoemd. Één druk op deze knop brengt je rechtstreeks terug naar het startscherm. In veel 
vensters is een Info-knop beschikbaar met informatie die handig kan zijn voor minder ervaren 
gebruikers. 

Indien de achtergrondverlichting van het display na afloop van de ingestelde tijd uit gaat, kunt u op 
een willekeurige knop drukken om de verlichting weer te activeren.  

Als er binnen tien minuten geen knop wordt ingedrukt, wordt de toetsenbordvergrendeling 
geactiveerd. Het apparaat kan in dat geval ontgrendeld worden door de twee bovenste knoppen 
gelijktijdig in te drukken. Dit wordt zowel in tekst als met een afbeelding op het display 
weergegeven.  

 

Bovenste knoppen 
links en rechts 

Alleen voor navigatie door menu.  
Niet voor het wijzigen van instellingen. 

Home-knop Terug naar het startscherm. 

Info-knop Voor nuttige informatie.  
Elektronische gebruikershandleiding.  
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SuperVision 

Verschijnt als het 
apparaat is 
aangesloten op 
SuperVision voor 
monitoring en 
bediening op afstand. 

 

Capaciteitsmodus 
Geeft de 
geselecteerde 
capaciteitsmodus 
aan, Max, Eco of ΔX. 

 

Drogingsindicator 

Beweegt tijdens 
het droogproces.  

 

Netwerkstatus 

”Master” or ”slave”  

Als het apparaat is aangesloten op een 
lokaal netwerk geeft deze positie aan of het 
apparaat het netwerk bestuurt en master is, 
of dat het apparaat door een ander 
apparaat wordt aangestuurd en dus slave is. 

 
Timer 

 Geeft aan dat het 
apparaat in ingesteld 
op timer. 

Slave – geeft aan dat 
het apparaat wordt 
aangestuurd door 
een ander apparaat. 

 
Alarmmeldingen  

 Het apparaat heeft een 
fout gedetecteerd. 

 
Ventilatorindicator 

Beweegt wanneer de 
ventilator draait. 

 Ventilatormodus 

Cont – continue ventilatie.  
Als dit niet verschijnt, werkt de 
ventilator alleen als drogen is 
vereist. 

 

Bedrijfsstand 

Geeft aan hoe het 
droogproces wordt 
geregeld, of continu 
(MAN - manueel) of dat 
het is ingesteld op een 
bepaalde relatieve 
vochtigheid (RH), 
mengverhouding (X) of 
dauwpunt (DP). Het kan 
ook worden aangestuurd 
door een externe 
hygrostaat, HYG.  

Als een externe sensor 
voor relatieve 
vochtigheid en 
temperatuur wordt 
gebruikt, E.RH, E.MIX of 
E.DEW verschijnt in deze 
modus. 

 

 

Instellen richtwaarde 

De linker- en 
rechterknop onder 
het scherm worden 
gebruikt voor het 
verhogen of verlagen 
van de ingestelde 
waarde wat wordt 
weergegeven tegen 
een zwarte 
achtergrond. 
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Startscherm 
 
Wanneer L4 ES wordt opgestart, verschijnen er twee opties 
op het display: 
 
Start (Starten): Het apparaat wordt gestart met de 
standaardinstellingen, continu bedrijf met maximaal 
vermogen. Vorige instellingen, zoals het gebruik van 
sensorbediening, timer, enz. 
 
Resume (Hervatten): Het apparaat hervat het proces met de 
instellingen die de laatste keer werden gebruikt. 
 
Als de gebruiker de laatste keer dat het apparaat gebruikt 
werd nagelaten heeft op de Stop-knop te drukken voordat 
het systeem werd uitgeschakeld, dan hervat het apparaat 
het proces automatisch zodra de teller afgeteld heeft naar 
nul.  
Als er op de Stop-knop (Stop) wordt gedrukt, stopt het 
aftellen en blijft het apparaat in stand-by totdat het 
handmatig wordt gestart. 
 

 
Normale start 

 
 

Start nadat voeding is onderbroken –  
automatisch hervatten van het proces 

 
 

Startscherm 
 
De L4 ES moet normaal gesproken worden uitgeschakeld 
met de knop "Stop" onder het display. De machine 
schakelt dan over naar de na-koelmodus, de ventilator en 
pomp draaien 120 seconden voordat het apparaat 
uitschakelt en overtollig condenswater wordt 
weggepompt. 
 
 
Wanneer het apparaat draait in een andere bedrijfsstand 
dan in handmatige modus, kan de ingestelde waarde (die 
oplicht tegen de zwarte achtergrond in het midden van het 
scherm) worden verhoogd en verlaagd met de knoppen 
min (-) en plus (+). 
 

Afbeeldingen startscherm. 
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Bedrijfsstand 
 
In de bedrijfsstand wordt bepaald of het droogproces 
continu moet zijn (MAN - manueel) of alleen wordt 
ingeschakeld wanneer dat, afhankelijk van het 
omgevingsklimaat, nodig is. 
 
De geselecteerde bedrijfsstand wordt weergegeven in de 
linkerbenedenhoek van het startscherm.  
 
Open het scherm voor het selecteren van de bedrijfsstand 
door op de bovenste, knop rechts te drukken. 
 
De volgende bedrijfsstanden zijn beschikbaar: 
 

MAN Manueel, continu droogproces. 
RV Drogen tot een instelbare relatieve vochtigheid (%). 
X Droging tot een instelbare mengverhouding (g/kg). 
DP Droging tot een instelbaar dauwpunt (°C). 
HYG De droging wordt aangestuurd door een op het 

apparaat aangesloten externe hygrostaat. 
 
Dankzij de netwerkfuncties, kan het apparaat ook worden 
aangesloten op externe temperatuur- en 
luchtvochtigheidssensoren en die waarden hanteren voor 
het proces in plaats van de ingebouwde sensoren voor 
relatieve vochtigheid en temperatuur. Hiervoor zijn de 
volgende modussen voor de externe sensoren beschikbaar: 
 

E.RH Droging tot een instelbare relatieve vochtigheid (%), 
volgens de ingangswaarden van de op het apparaat 
aangesloten externe temperatuur- en 
luchtvochtigheidssensor(en). 

E.X Droging tot een instelbare mengverhouding (g/kg) 
in %, volgens de ingangswaarden van de op het 
apparaat aangesloten externe sensor(en). 

E.DP Droging tot een instelbaar dauwpunt (°C), volgens de 
ingangswaarden van de op het apparaat aangesloten 
externe sensor(en). 

 
De externe bedrijfsstand vereist dat het apparaat is 
verbonden met een netwerk en aangesloten op een 
externe temperatuur- en luchtvochtigheidssensor. Het 
apparaat zal vragen of het een netwerk moet aanmaken 
wanneer het nog niet is verbonden met een netwerk.  
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Als er meerdere sensoren in het netwerk zijn opgenomen 
en de optie <All< is geselecteerd (in plaats van enkele 
sensor, bijv. RHT61), zal het apparaat in het “ongunstige 
geval” net zo lang werken tot alle sensoren een 
luchtvochtigheid waarnemen boven de ingestelde waarde.  
Indien het apparaat een andere modus dan MAN 
selecteert, zal de gebruiker opmerken dat de richtwaarde 
kan worden ingesteld. 
 
Wanneer de richtwaarde is bereikt, stopt het drogen stopt 
automatisch. Indien de luchtvochtigheid weer boven de 
richtwaarde komt, zal het droogproces automatisch 
worden hervat. 
 
Hysterese 
 
Bij selectie van de standen RH, DP of X, wordt er rechts op 
het display een symbool en een hysteresewaarde getoond. 
Het symbool geeft de stand van de richtwaarde ten 
opzichte van het te overbruggen proces weer, zoals 
hieronder weergegeven. 
 
 
↕ - midden 
 
↓ - onder 
 
↑ - boven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ventilatormodus 
 
De ventilatormodus bepaalt of de ventilator in de droger 
continu moet werken of alleen zolang drogen nodig is. 
 
Als continue ventilatie is geselecteerd, verschijnt het 
woord Cont in de rechterbenedenhoek van het 
startscherm. 
 
Gebruik voor een optimaal droogproces, indien mogelijk, 
de continue ventilatie voor een constante luchtbeweging.  
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Capaciteitsmodus 
 
De droogcapaciteit van het L4 ES kan worden aangepast 
aan het gewenste werk en de situatie met drie 
verschillende bedrijfsmodi.  
Ingesteld op MAX (maximum) verwijdert het apparaat 
zoveel mogelijk water. Het apparaat kan worden ingesteld 
op ECO (eco-stand), dat het energieverbruik per liter 
verwijderd water beperkt, indien het maximale effect niet 
nodig is. 
Voor lokale waterschade waarvoor geen 
drogeluchtverplaatsing nodig is, kan het apparaat worden 
ingesteld op een van de ΔX-modi. In deze stand produceert 
het apparaat een kleinere hoeveelheid van nog drogere 
lucht dat het droogproces verder versnelt. Het verschil 
tussen de standen ΔX1 en ΔX2 is de 
drogeluchtverplaatsing. ΔX1 heeft het kleinste volume. 
Voor drogen met geforceerde lucht waarbij het apparaat 
als slave is aangesloten op een turbine in een lokaal 
netwerk, heeft de L4 ES ook een stand voor drogen met 
geforceerde lucht (TRT), waarbij het automatisch de 
vochtige luchtstroom aanpast zodat de geproduceerde 
lucht zo droog mogelijk is. 
 

MAX Voor maximale waterafvoer. 
ECO Voor minimaal energieverbruik per liter 

afgevoerd water. 
ΔX1, ΔX2... Voor maximale ΔX, zo droog mogelijk 

lucht. Gereduceerde luchtverplaatsing 
geschikt voor bijv. lokale of geïsoleerde 
waterschade. 

TRT Modus voor drogen met geforceerde 
lucht, kan worden gebruikt wanneer het 
apparaat is verbonden met een netwerk 
en door een turbine wordt aangestuurd.  

 
 

 
 

 

Timer 
 
De L4 ES heeft een geïntegreerde timer waarmee de 
gebruiker kan bepalen wanneer het apparaat draait. 
Wanneer de timerfunctie wordt geselecteerd, wordt het 
woord Timer weergegeven in de rechterbovenhoek van 
het startscherm volgens de afbeelding rechts. 
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Druk voor het inschakelen van de timer vier keer op de 
rechterpijl om het menu Timer te openen.  
Druk op Activate. 
 
 
 
 
Als de timer is geactiveerd, vraagt het apparaat als eerste 
of de instellingen voor tijd en datum juist zijn. Als deze juist 
zijn, druk op OK. Druk op Bewerken om de instellingen te 
wijzigen voordat u verder gaat. 
 
 
In de volgende stap geeft de gebruiker de tijdsinterval aan 
waarbinnen het apparaat zal werken. Het apparaat 
onthoudt de instellingen van de vorige keer en toont deze 
gegevens als startwaarden. 
De instelling Other time bepaalt of het apparaat, 
gedurende de resterende uren van de dag, in de stand-
bymodus moet staan of moet draaien op een lagere 
ventilatorsnelheid voor minimaal geluid. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Netwerk 
 
Opmerking! Installeer alle systeemkabels voordat de 
apparaten worden opgestart. 
 
 
De L4 ES heeft netwerkfuncties die lokale interactie tussen 
apparaten mogelijk maken, bijvoorbeeld drogen met 
geforceerde lucht en het gebruik van externe sensoren 
voor relatieve vochtigheid en temperatuurregeling van het 
apparaat. De netwerkfuncties zijn ook een voorbereiding 
op een toekomstig SuperVision-systeem dat de apparaten 
op afstand, via internet, kan bewaken en besturen. 
 
Installeer de apparaten zoals bedoeld en verbind met 
systeemkabels alvorens op te starten om een netwerk in te 
stellen. 
 
Ga op het apparaat bedoeld als master naar het menu 
Netwerk om de andere apparaten te kunnen aansturen. 
Druk op Create (aanmaken) en wacht terwijl het apparaat 
het netwerk instelt. Dit kan tot een minuut duren. 
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Het menu Instellingen en onderhoud 
 
Onder Instellingen en onderhoud zijn functies te vinden die 
niet vereist zijn voor normaal bedrijf. 
 
Date (Datum) en Time (Tijd): Instelling van de door het 
systeem gebruikte datum en tijd: Het formaat is YY:MM:DD / 
HH:MM. 

Language (Taal): Selectie van de taal voor de interface. 

Menu System (Menusysteem): Het menusysteem is 
standaard ingesteld op Advanced (Geavanceerd), waarbij alle 
functies zichtbaar en toegankelijk zijn. Ingesteld op Basic 
(Basis) zijn de meer geavanceerde functies uit het 
menusysteem verwijderd. 

Keypad lock (Toetsvergrendeling): Optie om de 
toetsvergrendeling in- of uit te schakelen: 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Eenmaal ingesteld zal in het menu Netwerk de weergave 
voor apparaten schakelen tussen de slaved apparaten. 
Deze worden weergegeven op type (bijv. L4 ES) en het 
adres van de bus (bijv.101). 
 
Druk op Change (wijzigen) om de instellingen van een 
slaved apparaat te wijzigen en selecteer het gewenste 
apparaat. Ter bevestiging zal de achtergrondverlichting van 
het gekozen apparaat beginnen te knipperen. 
 
De gewenste instellingen kunnen ook nog steeds op de 
desbetreffende apparaten zelf worden gedaan. 
 
Als alle gewenste instellingen zijn gedaan, start de master. 
De slaven zullen automatisch binnen een minuut worden 
gestart. Hetzelfde gebeurt wanneer de apparaten moeten 
worden gestopt. Druk op Stop op de master en de slaven 
zullen kort daarna ook automatisch stoppen. 
 
Als een slave handmatig wordt gestart, terwijl een master 
het netwerk bestuurt en deze stand-by staat, zal de slave 
stoppen. Evenzo, als een slave handmatig wordt gestopt 
terwijl de master draait, zal de slave opnieuw worden 
gestart. 
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RH hysteresis (RV hysterese): Mogelijkheid om de hysterese-
instellingen voor de bedrijfsstand RV aan te passen. De positie 
van de richtwaarde evenals de hysteresewaarde kan voor het 
te overbruggen proces worden ingesteld. 

Dew point (DP) hysteresis (dauwpunt hysterese): 
Mogelijkheid om de hysterese-instellingen voor de 
bedrijfsstand dauwpunt (DP) aan te passen. De positie van de 
richtwaarde evenals de hysteresewaarde kan voor het te 
overbruggen proces worden ingesteld. 

Mixing ratio (X) hysteresis (mengverhouding hysterese): 
Mogelijkheid om de hysterese-instellingen voor de 
bedrijfsstand mengverhouding (X) aan te passen. De positie 
van de richtwaarde evenals de hysteresewaarde kan voor het 
te overbruggen proces worden ingesteld. 

Run built-in test (Ingebouwde test uitvoeren): Een 
ingebouwde zelftest die beschikbaar is voor 
onderhoudsmonteurs.   

Reset Service Time (Reset onderhoudstijd): Het apparaat is 
ingesteld om u eens per jaar een onderhoudsherinnering te 
geven.  Als het onderhoud is uitgevoerd, kan deze 
onderhoudsherinnering met behulp van deze functie gereset 
worden. 

View sensor data (Sensorgegevens bekijken): Functie 
bestemd voor onderhoudsmonteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tellers 
 
Op dit scherm wordt de tellers voor uren en energie 
weergegeven. 
Bovenaan worden de resetbare tellers weergegeven. De 
datum waarop de tellers werden gereset staat beneden. 
Achter de datum wordt het aantal uren weergegeven dat 
verstreken is sinds deze reset. Deze functie maakt het 
mogelijk snel vergelijkingen te maken. 
 
Druk op Reset om de tellers te resetten. Druk in het 
volgende scherm op OK ter bevestiging van het resetten 
van de tellers. 
 
Aan de onderzijde worden de meetwaarden uren en 
energie van de levensduur van het apparaat weergegeven.  
Deze tellers kunnen niet worden gereset. 
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Statistieken 
 
Er worden statistieken geboden om de gebruiker te 
ondersteunen bij het bestuderen van het verloop van het 
droogproces en om toezicht en follow-up van de werking 
van het apparaat mogelijk te maken. 
De volgende grafieken zijn beschikbaar in het menu 
Statistieken: 
 

• De gemiddelde relatieve vochtigheid van de laatste twaalf uur 
en 14 dagen. 

• De gemiddelde temperatuur van de laatste twaalf uur en 14 
dagen. 

• Aantal bedrijfsuren voor drogen gedurende de laatste 14 
dagen. 

• Verbruikte kWh over de afgelopen 14 dagen. 
 
De laatste waarde in de balk helemaal rechts in de 
respectievelijke grafieken is de huidige tijd van de huidige 
dag.  

 

 
 
 
 
 
 
 

MID-energiemeter 
 
Dit menu presenteert het totale, bij elkaar opgetelde 
energieverbruik. Zie voor meer informatie het hoofdstuk MID-
energiemeter.  
  
Alarmmeldingen 
 
Op dit scherm worden de door het apparaat gedetecteerde 
alarmmeldingen weergegeven. Zodra er een alarm wordt 
gedetecteerd, verschijnt er ook een pop-upvenster op het 
display. Zolang de betreffende storing niet is verholpen, 
wordt er een waarschuwingssymbool weergegeven in de 
rechterbovenhoek van het startscherm.  
 
De gebruiker hoeft de weergegeven alarmmeldingen niet 
te wissen. In plaats daarvan wordt het alarm automatisch 
verwijderd zodra het apparaat heeft vastgesteld dat de 
betreffende functie weer naar behoren functioneert. 
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Bedrijfsstand en hysterese 
Naast gewoon, continu droging, kan de werking van de L4 ES worden aangestuurd met behulp van 
de interne sensor voor relatieve vochtigheid en temperatuur, de externe hygrostaat of externe 
netwerksensor.  

Bij gebruik van een ingebouwde of externe elektronische sensor, past het apparaat een 
softwaregestuurde hysterese toe om de werking van het apparaat te stabiliseren en overmatig aan- 
en uitzetten te voorkomen. 

Onderstaande tabel toont de standaardinstellingen van het apparaat. Wijzigingen, indien nodig, 
kunnen worden uitgevoerd in het menu Instellingen en onderhoud.  

Bedrijfsstand Hysterese Positie richtwaarde 
RV 4 % Onder  
Dauwpunt 2°C Boven 
Mengverhouding 0,5 g/kg Onder 

 

Onderstaande afbeeldingen geven de verschillende hysterese-instellingen weer, onder, midden en 
boven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RV richtwaarde 60 %  

Start drogen= 65 % 

Hysterese 
5 % 

  

 

Onder  

RV richtwaarde 60 %  

Start drogen= 62,5 % 

Stop drogen= 57,5 % 

Hysterese 
5 % 

  

 

Midden  

RV richtwaarde 60 %, start 
drogen  

Hysterese 
5 % 

  

 

Stop drogen= RV 55 %  

Boven  
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Alarmmeldingen 
Zodra het apparaat een fout detecteert, wordt deze informatie in een pop-upvenster weergegeven. 
Bovendien verschijnt er een waarschuwing in de rechterbovenhoek van het startscherm als er een of 
meer problemen zich aanmelden. 

De volgende alarmmeldingen kunnen zich voordoen. Voor elk alarm wordt de aanbevolen 
handelswijze vermeld. 

Alarmmeldingen Actie/advies 
One or more slaves not 
responding 
(Eén of meer slaven reageren 
niet) 

Dit alarm wordt weergegeven als het apparaat, gebruikt als master in 
een netwerk, de verbinding heeft verloren met één of meer van zijn 
slaven. Controleer, wanneer dit wordt weergegeven, alle 
systeemkabels en de stroomtoevoer naar de verschillende apparaten. 
Als de communicatie is hersteld, verdwijnt het alarm automatisch. 

Ambient temperature too high! 
(Omgevingstemperatuur te 
hoog!) 

Het apparaat heeft alle warmte-units uitgeschakeld wegens te hoge 
omgevingstemperatuur(boven de 35 graden Celsius. Als continue 
ventilatie is geselecteerd, zal de ventilator blijven werken. Het 
apparaat hervat het proces automatisch als de temperatuur daalt.  

Fan control error 
(Fout in de ventilatie) 

De snelheid van de ventilator wijkt af van de verwachte snelheid. 
Neem contact op met een onderhoudsmonteur als het probleem 
aanhoudt. 

No contact with internal control 
board 
(Geen contact met interne 
besturingskaart) 

Interne storing. Neem contact op met een onderhoudsmonteur als 
het probleem aanhoudt. 

Internal sensor fault Temp and 
RH sensor 
(Storing in de interne 
luchtvochtigheids - en 
temperatuursensor) 

Interne storing. Als dit probleem zich voordoet terwijl het apparaat uit 
elkaar is gehaald, kan het zijn dat de aansluiting van de sensor op het 
deksel niet correct gemonteerd is. Neem contact op met de 
onderhoudsmonteur als dit niet het geval is en het probleem wel 
aanhoudt.  

External Temp and RF sensor 
fault 
(Storing in de externe 
luchtvochtigheids- en 
temperatuursensor) 

Het apparaat heeft geen contact meer met de externe 
luchtvochtigheids- en temperatuursensor(en). Controleer of de kabels 
juist zijn gemonteerd. Wanneer de externe sensoren niet meer 
werken, keert het apparaat automatisch terug naar het gebruik van de 
ingebouwde sensoren. 

The statistics cannot be saved 
to the memory 
(De statistieken worden niet 
opgeslagen in het geheugen) 

Interne storing. Neem contact op met een onderhoudsmonteur als 
het probleem aanhoudt. 

The event log cannot be saved 
to the memory 
(Het logbestand wordt niet 
opgeslagen in het geheugen) 

Interne storing. Neem contact op met een onderhoudsmonteur als 
het probleem aanhoudt. 

Water level 
(Waterniveau) 

De onderste bak is gevuld met condenswater. Controleer of de 
condensslang niet verstopt is. Controleer of de pomp werkt door de 
uitlaten op de condenswaterslang vast te houden en voel of er druk 
wordt opgebouwd. 
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MENU MID-ENERGIEMETER 
Als onderdeel van het hoofdmenu en toegankelijk met een van de pijltjestoetsen, geeft het menu 
MID-Energiemeter het totale geaccumuleerde energieverbruik weer. De aanvullende markering, 
M18 in onderstaand voorbeeld, en het serienummer dat daarna wordt gepresenteerd, betreft de 
ingebouwde CEMP-energiemeter. Het revisienummer helemaal onderaan op het display geeft de 
firmware van het apparaat aan. 

 

De integriteit van de data die in dit menu worden gepresenteerd, is zorgvuldig gecontroleerd en 
beveiligd. Een belangrijke test is de berekening van de checksum die plaatsvindt om te verifiëren of 
het programma correct is. Het resultaat van de laatste berekening is altijd beschikbaar in het 
Firmware checksum-scherm, toegankelijk via het menu MID-Energiemeter met de knop rechtsonder. 
Als een van de tests mislukt en het apparaat concludeert dat de beschikbare energiemetergegevens 
niet te vertrouwen zijn, wordt de informatie van het scherm verwijderd en vervangen door 
streepjes. Als het gedetecteerde probleem te maken heeft met de checksum berekening, zal de 
onderste rij van het scherm dit aangeven. 

 

Links: Gegevens verwijderd vanwege communicatiefout 
Midden: Gegevens verwijderd vanwege onjuiste checksum 
Rechts: Uiterlijk van het Firmware checksum-scherm wanneer een fout wordt gedetecteerd. 
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Netwerkfuncties 
Als lid van de nieuwe CTR ES-serie, kan de L4 ES netwerken met andere turbines en 
adsorptiedrogers, met uitgebreide functionaliteiten zoals  

• Relatie - interactie tussen twee of meer turbines met een gedefinieerde relatie tussen de 
respectievelijke luchtstromen. 

• Geoptimaliseerd drogen met geforceerde lucht, een werkwijze waarbij de als slaaf aangesloten 
adsorptiedroger zich automatisch aanpast aan de luchtstroom van de turbine en zo een zo droog 
mogelijke lucht produceert. 

• Werking met een gemeenschappelijke timer. 
• Interactie met het toekomstige systeem SuperVision waarmee de werking extern kan worden 

bewaakt en bestuurd. 

Het netwerken van apparaten vereist geen configuratie vooraf of andere voorbereidingen. Na 
installatie worden de apparaten eenvoudig met systeemkabels verbonden. Al wat dan nog resteert is 
een simpele druk op de knop Maken in het menu Netwerk van de beoogde master. De master is het 
apparaat dat gekozen is om de andere apparaten mee te bedienen. Alle apparaten kunnen voor dit 
doel worden gebruikt. Voor de bedrijfsmodi Relatie en Drogen met geforceerde lucht is het 
noodzakelijk dat de master een turbine is. Voor de overige doeleinden maakt het niet uit welk 
apparaat in het netwerk de master is. 

Hoewel een apparaat slave kan zijn van een ander apparaat, kunnen de instellingen wel op het 
apparaat zelf worden gewijzigd, dus niet alleen via de master. Als de gebruiker ervoor kiest om 
noodzakelijke wijzigingen in de instellingen aan te brengen via de master, zal het scherm op de 
geselecteerde slave tijdens het wijzigen knipperen. Dit om snelle identificatie mogelijk te maken en 
verwarring te vermijden. 

Apparaten verbinden in een netwerk 
Ga als volgt te werk bij het aansluiten van machines op een netwerk, bijv. om drogen met 
geforceerde lucht te gebruiken: 

1. Schakel de apparaten uit als ze zijn ingeschakeld. Verbind de apparaten vervolgens met 
systeemkabels. De twee aansluitingen van de apparaten hebben dezelfde functionaliteit, zodat het 
niet uitmaakt welke wordt gebruikt. Als SuperVision gebruikt gaat worden, kan het op ieder apparaat 
worden aangesloten. 

2. Zet de apparaten aan. 
3. Selecteer welk apparaat als master gaat fungeren. Tijdens het drogen met geforceerde lucht moet de 

master de turbine zijn, die wordt gebruikt om droge lucht in de constructie te persen. Als netwerken 
alleen bewaking en besturing op afstand met SuperVison tot doel heeft, dan maakt het niet uit welk 
apparaat als master dient. 

4. Gebruik de pijl naar rechts op de geselecteerde master voor toegang tot het hieronder afgebeelde 
netwerkmenu. 
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(Als dit menu niet wordt gevonden, geeft het apparaat het menu Basic (basis) weer. Selecteer, om dit 
te wijzigen, het menu Instellingen en onderhoud en wijzig de systeeminstelling naar Geavanceerd.) 

5. Druk in het menu Network op <Create> (aanmaken) en wacht terwijl het apparaat het netwerk 
instelt.  

6. Zodra het netwerk is aangemaakt, zal de weergave aan de bovenkant van het scherm wisselen tussen 
de verschillende slaven. Als SuperVision is aangesloten, wordt de tekst SuperVision weergegeven aan 
de onderkant van het scherm. Het kan echter tot een minuut duren voordat dit wordt weergegeven. 

 

Na het volgen van de stappen hierboven, worden alle slaven aangestuurd door de master. Dit 
betekent dat deze allemaal zullen worden gestart en gestopt door de master. De apparaten werken 
met dezelfde instellingen die ze hadden voordat de netwerkverbinding werd aangebracht. Als deze 
moeten worden gewijzigd, druk op de master op Change (wijzigen) en selecteer vervolgens de te 
wijzigen slaaf. Het is ook mogelijk de noodzakelijke instellingen op het apparaat zelf te wijzigen. 
Wanneer een slaaf door de master wordt bewerkt, zal de achtergrondverlichting van de slaaf 
knipperen zodat de gebruiker kan zien welke apparaat is geselecteerd. 
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Onderhoud en service 
Onderhoudsherinnering 
Het apparaat is ingesteld om u eens per jaar een onderhoudsherinnering te geven. Hoewel deze 
herinnering wordt weergegeven als een alarm, is deze melding niet van invloed op de werking van 
het apparaat. De onderhoudsherinnering kan gereset worden onder Instellingen en onderhoud.  

 

 

Het filter vervangen 
Het filter van de droger moet regelmatig worden vervangen om de energie efficiënt te blijven 
gebruiken en oververhitting te voorkomen, dit kan het best gebeuren voor elke nieuwe klus. Als het 
luchtfilter extreem vuil is, moet het vaker worden vervangen. 

1. Ontkoppel de droger van het stopcontact.  
2. Trek het vuile filter uit het apparaat en schuif het nieuwe erin.  
3. Sluit de droger opnieuw aan. 
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Accessoires en verbruiksartikelen 
De volgende onderdelen zijn leverbaar als accessoires en verbruiksartikelen voor de L4 ES: 

 

 

 

 

 
 
 

Oplossen van problemen 

Symptoom Mogelijke oorzaak Acties 
Ruimte niet 
gedroogd/laag 
vermogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afhankelijk van de situatie 
kan de oorzaak van het 
probleem een onjuiste 
installatie zijn, bijv. 
vanwege verstopte 
condenswaterslang, 
verstopt filter, verkeerde 
instellingen op het 
apparaat of een storing. 
 
 
 

 
 
 

Voer de foutopsporing als volgt uit totdat het 
probleem is geïdentificeerd: 
 
Controleer de installatie - controleer of de 
condenswaterslang niet verstopt is, of de 
droge-luchtklep zich in de juiste positie bevindt 
en of de slang die aan de droge-luchtzijde 
wordt gebruikt niet bekneld of verstopt is. Zorg 
ervoor dat de luchtstroom correct is. 
Als de luchtstroom zwak is, controleer dan het 
procesluchtfilter en vervang indien nodig.  
 
Controleer de instellingen op het apparaat als 
volgt. 
 
Controleer eerst of het symbool voor water aan 
de linkerkant van het scherm beweegt om aan 
te geven dat het droogproces in werking is. Als 
deze niet beweegt, controleer dan de 
bedrijfsstand in de linkerbenedenhoek van het 
beeldscherm. Voor continue droging moet 
MAN worden aangegeven voor handmatige 
bedrijfsmodus. Indien een externe hygrostaat is 
aangesloten en wordt gebruikt (bedrijfsmodus 
HYG), controleer dan de instelling van de 
hygrostaat. Als één van de standen RH, 
dauwpunt (DP) of mengverhouding (X) wordt 
gebruikt, controleer dan de instelwaarde 
gemarkeerd in het midden van het scherm en 
pas deze zo nodig aan. Controleer of het 
symbool voor water begint te bewegen. 

Artikelnummer Benaming 
9901100 Ext. Hygrostaat, HR1-5 (samen gebruikt met 

adapterkabel 1002816) 
1002816 Adapterkabel, Ext. Hygrostaat 
1002817 Ext. Temp. en RV-sensor, ES-serie 
1004010 Procesluchtfilter 
1002749 Systeemkabel, 0,5 m 
1002748 Systeemkabel, 5,0 m 



 
 

 
 

 
Beschrijving: 
Manual L4 ES HP; L4 ES HP W 
Documentnummer: 
1004289 

Opgesteld door: 
MSHN 

Datum goedkeuring van herziening: 
2019-06-28 

Herziening: 
C 

 

 

© Corroventa Avfuktning AB  34 (36) 

 

 

 
 
Als de bedrijfsstand of instelling niet het 
probleem is, controleer dan de capaciteit die 
wordt weergegeven in de rechterbovenhoek 
van het startscherm. Bij maximale waterafvoer 
verschijnt de tekst "MAX”. 
De ECO-stand minimaliseert het 
energieverbruik per afgevoerde liter water en 
de ΔX bedrijfsmodi worden gebruikt voor 
bijvoorbeeld het drogen van lokale, geïsoleerde 
waterschade. 
Wijzig indien nodig de bedrijfsmodus door het 
menu voor de capaciteitsmodus te openen met 
de rechterpijltoets. Volg de instructies voor 
aanpassing van de vochtigeluchtverplaatsing. 
 

   
De rotor draait 
linksom, zoals gezien 
kan worden door de 
drogeluchtuitlaat of 
helemaal niet. 

De motor van de rotor of 
condensator is defect. 

Neem contact op met uw leverancier voor 
reparatie.  

   
Geen luchtstroom, 
lage luchtstroom  

De drogeluchtkleppen zijn 
gesloten 
 
Het apparaat is in stand-by 
geplaatst. 
 
 
De droger is ingesteld op 
een andere stand dan 
handmatig (MAN), de 
continue ventilatorfuncties 
zijn uitgeschakeld en de 
omgevingsvochtigheid is zo 
laag dat het apparaat naar 
stand-by is geschakeld. 
 
 
Het apparaat wordt 
bestuurd door een timer en 
bevindt zich momenteel in 
de stand-bymodus. 
 

Pas de positie van de drogeluchtkleppen aan. 
 
Druk op Start om het apparaat te starten met 
de standaardinstellingen of druk op Hervatten 
om met de vorige instellingen te starten. 
 
Controleer de bedieningsmodus in de 
linkerbenedenhoek van het display. Voor 
continu gebruik moet MAN (voor handmatige 
bedrijfsmodus) worden aangegeven. 
Controleer de instelwaarde als er een andere 
bedrijfsmodus wordt gebruikt. 
Gebruik voor continue ventilatorwerking de 
rechterpijltoets om het menu voor de 
ventilatormodus te openen en de continue 
ventilatorwerking te activeren. 
 
Pas indien nodig de instelwaarde van de 
hygrostaat aan. 
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Technische gegevens 
 
L4 ES HP 
 

Drogeluchtverplaatsing Max/ECO (m3/h) 380/300 
Koelluchtverplaatsing Max/ECO (m3/h) 100/60 
Droogcapaciteit bij 20°C, 60% Max/Laag (l/etmaal) 12/9 
Max. Capaciteit (l/etmaal) 23 
Ø drogeluchtuitlaten (mm) 2 x 100, 2 x 50 
Geluidsniveau, Max/ECO dBA (3 m) ca. 50-58* 
Spanning 230 VAC / 50 Hz 
Aansluitvermogen Max/ECO (W) 1300/1000 
Hoogte x breedte x lengte (mm) 495 x 295 x 550 
Gewicht, kg 23,5 

* Geluidsniveau afhankelijk van de installatie. 

 

L4 ES HP W 
 

Drogeluchtverplaatsing Max/ECO (m3/h) 380/300 
Koelluchtverplaatsing Max/ECO (m3/h) 100/60 
Droogcapaciteit bij 20°C, 60% Max/Laag (l/etmaal) 12/9 
Max. Capaciteit (l/etmaal) 23 
Ø drogeluchtuitlaten (mm) 2 x 100, 2 x 50 
Geluidsniveau, Max/ECO dBA (3 m) ca. 50-58* 
Spanning 230 VAC / 50 Hz 
Aansluitvermogen Max/ECO (W) 1300/1000 
Hoogte x breedte x lengte (mm) 495 x 440 x 620 
Gewicht, kg 30 
* Geluidsniveau afhankelijk van de installatie. 
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Informatie CEMP-energiemeter 
 
LET OP: De onderstaande informatie, waaronder de temperatuur en spanning is van toepassing op 
de ingebouwde energiemeterfunctie, CEMP, en niet voor het apparaat als geheel. 
De CE-verklaring voor CEMP is beschikbaar op www.corroventa.com/mid-certificate/ . 

 

Nauwkeurigheidsklasse Klasse B 

Nominale bedrijfsomstandigheden  
      Spanning 230 VAC 
      Frequentie  50 Hz 
      Vermogensfactor 0,5 ind. tot 0,8 cap. 

Stroom  
        I st 0,02A 
        I min 0,25A 
        I tr  0,5A 
        I ref 5A 
        I max 45A 
Bedrijfstemperatuur  -25°C tot + 55°C 
Klimaat Niet-condenserend 
Omgeving/positie Gesloten 
Elektromagnetische omgevingsklasse E2 
Mechanische omgevingsklasse M2 
Max. capaciteit van energieregister 9 999 999,9 kWh 
Aangemelde instantie  0402 

 

http://www.corroventa.com/mid-certificate/


CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH
Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland 

Tel +49 (0) 2154- 88 40 90 • www.corroventa.nl
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HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG?
Kijk op www.corroventa.nl of bel en praat met een expert.

Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis voor de meest effectieve oplossing voor uw problemen.

Corroventa ontwikkelt, produceert en verkoopt producten van de hoogste kwalite-
it voor waterschade, vocht, geuren en radon. Wij zijn een van de marktleiders en 
innovatieve specialisten in onze branche. Onze producten zijn compact, effectief, 
ergonomisch en energiezuinig. In noodsituaties en bij overstromingen kunnen de 
klanten van Corroventa teruggrijpen op een van de grootste verhuur parken in 
Europa. Alle productie vindt plaats in de fabriek in Bankeryd, Zweden.

www.corroventa.nl
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